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Latauskeskuksen kokonaiskuorman seuranta

Mikali keskuksessa muuta kuormaa,
kuin latausjarjestelma

Tietoliikenne jakamo

Cat-tiefolilkennekaapeli
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Paakeskus

Liittyman/padkeskuksen kokonaiskuorman seuranta

— Liitttymiskaapeli

- Wattery DLM

A1 Latausasema

Vaatimukset:
- OCPP 1.6

- Core

W- DLM-0 Wattery DLM, dynaaminen kuormanhallinta
W-DLM-0 sisaltaa:

- Smart Charging
- MID-serfifioitu mittari

- RFID-lukija

Lattakaapelin haaroitusrasia

Energiamittareilta tulee asentaa
modbus-vayla Wattery DLM:lle.

Tietoliikenneyhteys Wattery DLM:lle voidaan toteuttaa joko

fietolilkennejakamon ftai 4G-reititfimen kautta,

Latauskeskuksiin el vaadita energiamittaria,

mikali latauskeskuksessa el ole merkittavaa kuormaa

lataus- ja kuormanhallintajarjestelman lisaksi.

Energiamittarin malli Carlo Gavazzi EM330 Modbus RTU.

Latausasemien fiefoliikenneyhteys voidaan fofeuftaa

fietolilkkennekaapeloinnilla tai vaihtoehtoisesti 4G- tal

WLAN-yhteydella.
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